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Sağlık Kamu Ticari Özel Sektör

▪ Hastane, bakım evleri ve 

sağlık merkezlerine, 

hassas insanlar için özel 

bir bakıma ihtiyaç vardır.

▪ Sistemin güvenilirliği her 

şeyden önemlidir.

▪ Okullar, üniversiteler, 
devlet binaları ve
cezaevleri genellikle
esnek ve ağ bağlantılı

sistemler gerektiren
ayrı binalar içerir.

▪ Sistemlerin kullanımı

kolay olmalı ve sorunun
yerini belirtilmelidir

▪ Alışveriş merkezleri, 

ofisler, bankalar, lojistik 
merkezler, iletişim ve 

bilgi işlem merkezleri, 

çok sayıda insanın 

tahliye edilmesini 
gerektirir.

▪ Birden fazla tahliye 
stratejisi gerekebilir.

▪ Eğlence tesisleri 

(oteller, sinemalar, 
spor salonları, 

oditoryumlar ve 
stadyumlar) yangın 

riski altındadır, ancak 

aynı zamanda yanlış 

alarmlara da eğilimlidir 

(örneğin, sensör 

altında sigara içen biri 

nedeniyle)



Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
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TS CEN/TS 54-14
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 14: Planlama, 

tasarım, montaj, işletmeye alma, kullanım ve bakım için kılavuz 

bilgiler
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Yatırımcı

Müteahhit

Mekanik Taahhüt Elektrik Taahhüt

Elektrikli ekipman Yüksek Gerilim Dağılımı

Acil Durum Elektrik Üretimi

Mekanik ekipman

Sıcak Su Sistemi

Hava Dağıtım Sistemi

Yangın söndürme sistemi

Orta Gerilim Dağılımı

Yangın Alarm Sistemi Aydınlatma Otomasyonu

Soğutulmuş su sistemi

Mekanik Sistem
Entegrasyonları

Bina Otomasyonu

Duman Kontrol Sistemleri

Mekanik Kontrol Sistemleri

Entegre Güvenlik Sistemi IT sistemleri

Güç Yönetimi

Elektriksel sistemler
Arayüzler ve Entegrasyonlar

Evsel Su Sistemleri

Sıhhi Tesisat Termal depolama

Yıldırım ve Katodik
Koruma

Özel Sistemler

•RTLS
•PA System
•DAS
•Network
•Wi-Fi Cihazlar/Omurga
•CATV
•VOIP
•LAN
•Yön Bulma
•Teletıp

•Konferans Sistemleri
•UPS
•BMS
•MDM
•Hemşire Çağrı Sistemleri

•EMR
•Akıllı Panolar



Yatırımcı

Müteahhit

Mekanik Taahhüt Elektrik Taahhüt

Elektrikli ekipman

Yüksek Gerilim Dağılımı

Acil Durum Elektrik ÜretimiMekanik ekipman

Sıcak Su Sistemi

Hava Dağıtım Sistemi

IT Sistemleri

Orta Gerilim Dağılımı

Yangın Alarm Sistemi

Aydınlatma Otomasyonu

Soğutulmuş su sistemi

Mekanik Sistem
Entegrasyonları

Bina Otomasyonu
Elektrik Sistem
Entegrasyonları

Mekanik Kontrol Sistemleri

Entegre Güvenlik Sistemi

Duman Kontrol Sistemleri Güç Yönetimi

Özel Sistemler

Teknoloji Taahhüt

Sıhhi Tesisat
Yıldırım ve Katodik

Koruma

Evsel Su Sistemleri

Termal depolama
Yangın söndürme sistemi





Perakende Sistemleri

Entegre çözümler ve
bina yönetimi

HVAC kontrolleri

HVAC ekipmanları
(Isıtma, Havalandırma ve
Klima)

Endüstriyel soğutma

sistemleri

Yangından korunma
sistemleri

Güvenlik Sistemleri

Hastane Sistemleri

Uzaktan izleme ve
yönetim hizmetleri





YANGIN ALGILAMASININ KONUMU

ASANSÖR KONTROLÜ

Asansör belirlenmiş

durağa git

Asansör alternatif

belirlenmiş durağa git

Asansör en yakın 

durağa git

Katlardaki asansör lobileri duman dedektörü

Kaçış katı asansör lobisi duman dedektörü

Asansör makine dairesi duman dedektörü

Asansör kuyusu duman dedektörü

Katlardaki sulu söndürme sistemi akış anahtarı alarm 

bilgisi

Kaçış katı sulu söndürme sistemi akış anahtarı alarm 

bilgisi

Asansör makine dairesi sulu söndürme sistemi akış

anahtarı alarm bilgisi

Asansör kuyusu sulu söndürme sis- temi akış anahtarı

alarm bilgisi

Deprem dedektörü
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Kocaeli’ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan ve 3’ü Suriyeli, biri Afgan olmak üzere 4 işçinin hayatını

kaybettiği yangına ilişkin bilirkişi raporu çıktı. Raporda, havalandırmadaki toz parçacıklarının tutuşması

üzerine yangının çıktığı belirtilerek şöyle denildi:
İŞLEVSELLİĞİNİ YİTİRMİŞ

“Yağmurlama adı verilen söndürme sistemi, üç vanası da kapalı olmasından ötürü çalışmamıştır. Yüksek

sıcaklıktan dolayı yağmurlama sistemi asılı bulunduğu aparatlardan kurtulup işlevselliğini yitirmiştir. Yangın çıkan

bölüm depo olarak planlanmıştır. Kullanım izinleri bu amaca uygun olup tekstil kolunda faaliyet göstermesi, 
havalandırmaya ait aksaklıklar, bakım eksiklikleri bir araya gelerek, yangının meydana gelmesini sağlamıştır. 
Güvenliği sağlayacak bölümlerin oluşturulmaması yangının binaya yayılmasına neden olmuştur.



USTABAŞI SESLENMİŞ

İşçiler duman kokusu alana kadar çalışmış. Bu, işyerinde yangın algılama sisteminin olmadığını veya
çalışmadığını ortaya koymaktadır. Yangının ustabaşı tarafından seslenilerek çalışanlara duyurulduğu sabittir. Bu 
durum, iş yerinde uyarı sisteminin olmadığını göstermektedir. Acil durum senaryolarının işletilmediği, çalışanların

eğitilmediği ve onlara hangi noktadan tahliye olabileceklerinin öğretilmediği anlaşılmaktadır. İş güvenliği eğitimi

almayan, tecrübesi olmayan kişilerin denetim ve gözetim olmaksızın çalıştırılmaması gerekirdi. Öncelikle

başlangıç eğitimi verilmesi gerekirdi.”

"Yangının çıkış nedeninin, havalandırma

sistemindeki toz yapısındaki uçucu

materyallerin yanması ile (statik elektrik) 

başladığı ve aynı sistem üzerinden

yayıldığı, yangın söndürme (yağmurlama) 

ve ikaz sistemlerinin çalışmaması nedeniyle

hızla yayıldığı ve bütün tesisi kaplayarak

can ve mal kaybına neden olduğu

kanaatine varılmıştır"
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