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ENDUSTRIYEL YANGINLARDAN KORUNMA ve
ENDUSTRIYEL UYGULAMALAR
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AMAC

* Ozellikle kimya sanayi tesislerinde hammade, ara madde,
nihai Urin olarak ¢esitli yanici ve patlayici kimyasal
maddeler kullanildigi i¢in ¢esitli yangin ve patlamalar
meydana gelmektedir.

Kimyasal madde yanginlarinda ve diger endiistriyel
vanginlarda, Yangin ve patlamalarin meydana gelmemesi
icin neler yapilmasi gerektigi, yangina nasil midahale
edilecegi, hangi tur ekipmanlar kullanilacagi bilinmedigi,
personelin egitimli olmamasindan dolayi yanginlar
¢tkmakta ve sonduriilememektedir.
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Patlamalar harig, Yanginlar ilk 3-5 dakika icinde blayudigi icin,
yanginlarin baslangicinda yangina mudahalede geg kalindigi, etkili
muidahale yapilamadigi icin endustriyel yanginlar buyumektedir.
Yangini séndirmeye gelen itfaiyenin isi zorlasmaktadir.



YANGIN scviNeR| 1-208pm20

Endustriyel tesislerde yangin ve patlamanin olmamasi ve olmasi
durumunda yapilmasi gerekenler, ydnetim, tesis, personel,
ekipman, yasal gereklilikler yontiinden, yasanmis olaylarla birlikte
anlatilacaktir.
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1999 Tlipras Yanginit iZMIT
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ENDUSTRIYEL YANGIN SAYILARI

2018 yilinda, Tiirkiye’de en az 436 endustriyel yangin ve
patlama gerc¢eklesmistir.

Bu olaylarin 385’i enduistriyel yangin, 51 tanesi ise
endustriyel patlamadir.

Bu endustriyel yangin ve patlamalarda en az 25 kisi hayatini
kaybetmis, 72 kisi yaralanmustir.

Yuzlerce kisi ise yangindan sonra ortaya ¢ikan bogucu ve
zehirleyici gazlardan etkilenerek tedavi

gormustur.

Mesai saatleri disinda yasanan olaylar bilanconun ¢ok daha
agir olmasini engellemistir.
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YANGIN ONLEME : PROAKTIF ONLEMLER
YANGIN RiSKi DEGERLENDIRME

* -Yangin guvenligi yonunden Tehlike belirleme, Risk
Degerlendirme ¢alismalari yapmak.

* Yangin tehlikelerini belirlemek,

* Ozellikle yanici ve parlayici kimyasallarin risklerini
belirlemek,

* Yangin risklerinine gore gerekli onlemleri belirlemek,

Risk Analizi
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YANGIN ONLEME : PROAKTIF ONLEMLER
TESISTEKi TEHLIKELI KIMYASALLARIN TUM PERSONELCE BILINMESI

* Tesiste hammadde, ara madde, lirtin olarak bulunan ve kullanilan

kimyasal maddelerin Giivenlik Bilgi Formlarinin (MSDS) bilinmesi.
* Kimyasallarin yangin ve patlama tehlikesine karsi alinacak

onlemler konusunda personele egitim verilmesi.
* Yanici ve parlayici kimyasallari, yangin onlemleri alinmis 6zel

depolarda depolanmasi.
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YANGIN ONLEME : PROAKTIF ONLEMLER
ACIL DURUM PLANI
Acil Durum Planinin giincelligi,
Isyerindeki tiim personelin bilmesi,
Acil durum ekiplerinin olusturulmasi,
Yanginla Miicadele ekiplerinin egitimi
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YANGIN EGIiTIMLERI
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YANGIN ONLEME : PROAKTIF ONLEMLER
IS iZINLERI
Sicak is izni/Atesli is izni talimati ve formunun hazirlanmasi.

Sicak Is izni/Atesli is izni sisteminin etkili uygulanmasi,
Patlayici ve yanici gaz 6l¢iim cihazi kullanilmasi.
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YANGIN ONLEME : PROAKTIF ONLEMLER
STATiK ELEKTRIK OLUSMAMASI, ELEKTRIK TESISATININ
UYGUNLUGU

Statik elektrigin olusmamasi icin topraklama sisteminin faal
olmasi,

Periyodik olarak dl¢climlerin yapilmasi.
Elektrik tesissatinin mevzuata uygun olmasi.

Tum metaller
wpraklama sistemin@iibatil " gl
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YANGIN ONLEME : PROAKTIF ONLEMLER

Cep telefonu kullanma ve sigara icme yerlerinin belirlenmesi.
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ICME YERI
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CEP TELEFONU
KULLANMAK
YASAKTIR
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e UYGULAMALI YAPILMASI GEREKENLER PROAKTIF ONLEMLER
« YANGIN TATBIKATLARI

* - Yanginla Miicadele (sondiirme) ekibine tesisteki tiim yanginla
miicadele cihaz ve ekipmanlarini kullanarak, detayli, alevli, pratik
egitim verilmesi, periyodik olarak tekrarlanmasi.

* - Yangin tatbikatlarin yilda birden fazla tesisteki tiim personelin
katilimiyla daha sik yapilmasi,

* - Tatbikat senaryosu hazirlanmasi, bu senaryonun tum personele
duyurulmasi,

* - Sesli tatbikat videosu ¢ekilmesi,

* - Tatbikat sonu degerlendirme toplantisinda tatbikat videosunun
tatbikata katilan tiim personele gosterilmesi,

e - Tatbikat sonu degerlendirme raporu hazirlanmasi,
* - lyilestirilmesi gereken hususlar icin aksiyon plani yapilmasi.
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YANGIN TATBIKATLARI
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YANGIN ONLEME : PROAKTIF ONLEMLER
DIGER ONLEMLER

-Is yeri ¢calisma talimatlarininin hazirlanmasi, tiim personele
anlatilmasi,

-Depolama sartlari ve talimatlarinin Yangin Yonetmeligine gore
hazirlanmasi,

-isyerinin yerlesim diizeni ve temizligi,
-Periyodik bakimlar,

-Periyodik Denetim, raporlama, duzeltici ¢calismalar,
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DAIMA FAAL DURUMDA OLMASI GEREKEN PERSONELIN KULLANMASINI BiLDIGi
YANGINLA MUCADELE SISTEMLERI

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik kapsaminda yapilmasi
gerekenler:

Yangin aninda i1si ve duman yayilmasini engelleyecek onlemiler,

Yangina dayanikh kapilar, duvar, tavan ve zeminler, kagis yollari,

Acil cikis kapilari, acil aydinlatmalar,

Yangin algilama ve uyari sistemleri,

Dalgali Siren sistemi, yangin ihbar butonlan,

Anons sistemleri,

Otomatik sondirme sistemleri, gazl, sulu, kopuikli.

Yangin suyu tesisati, yangin suyu depo, pompalar (Joker, elektrikli, dizel).
Hortum dolaplari, hidrantlar.

Tozlu, karbondioksitli, kopliklli Yangin Sondiirme Cihazlar

BUNLARIN PERIYODiIK KONTROLLARI, TESTLERI, EGITIMLERi YAPILMALIDIR.
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SONUC

Endiistriyel yanginlarda, oncelikli olarak yanginin ¢ikmasini 6nleyici proaktif
onlemler alinmalidir.

Ozellikle yangin ve patlamalari en etkin 6nleme ¢alismasi kivileim ¢ikaran ve
vangina neden olabilecek her hangi bir is yapilacaksa mutlaka Atesli (sicak) Is Izni
yazih olarak verilmelidir.

Her yangin ekipmaninin her an kullanilabilecek sekilde faal olmali, ¢alisan
personel bunlari kullanabilmelidir.

Sik peryotlarla egitim ve tatbikat yapilmali, bu egitim ve tatbikatlari senaryolar
ile desteklenmelidir. Boylece yapacagimiz miidahalelere taktiksel olarak hazirlanir
uzmanhigimizi arttiriniz.

* =, é 0)

Y. ‘N’
. & - mahendister Elektrik Miihendisleri Odasi INSAAT MUHENDISLERI ODASI
il = T i S o




YANGIN scviNeR| 1-208pm20

YANGINSIZ GUNLER DILEKLERIMLE
TESEKKURLER

Celal TOPRAKCI
Kimya Muhendisi
Yangin ve is Giivenligi Uzmani (A)

Tiipras izmir Rafinerisi E. Teknik Emniyet Miidiirii
CLT Yangin is Giivenligi Egitim Danismanhk
ctoprakci@cltdanismanlik.com
Tel: 0532 4155192
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